[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc23374]医用气体供销服务要求
1、其他相关要求： 
1.1 服务单位必须严格遵照相关税收法规和文件，开具合法有效的发票。 
1.2包装、运输产品须符合医用氧气包装、运输相关要求及其他法律法规相关要求，运输方式由服务单位自行确定和承担相关费用，采购人以验收合格作为保管义务边界。服务单位须根据实际情况制定相关配送服务方案，包括生产环节、质量安全措施、库房设置、人员安排及应急处理等。
1.3服务单位运送过程须符合国家对危化品运输的相关要求，配备押运人员，保障运送安全。
1.4验收以行业相关标准为准，单次送货由采购人对瓶装氧气数量、相关质量要求进行初步验收，如验收合格，双方签字确认收货入库。（验收内容包含但不限于瓶装氧气数量、规格、有效期、压力等以及其他相关的结算资料）。
1.5瓶装氧气充装规格、质量等不符规定时，服务单位应包退、包换，并承担由此产生的运输费用，采购人提出质量问题异议时，可在医用氧气使用完毕前电话或书面向服务单位提出；服务单位对采购人提出的质量问题应在 30 分钟内响应，3 个小时内到达现场协调解决，由此产生的相关费用由服务单位负责。
1.6瓶装氧气满瓶压力不低于12.5MPa，瓶装二氧化碳满瓶不低于15kg。
1.7瓶装氧气纯度≥99.5% ，瓶装二氧化碳纯度99.99%（需提供相关检测报告以证明）
1.8所有医用瓶装气体必须配送到指定位置。
1.9所有医用气体瓶上必须粘贴合格证。
2.0所有医用气体钢瓶必须完好且在检验期内。
  

